
DAGSLJUS enligt BBR 6:322 - Förstudie

STUDIENS SYFTE

Denna studie utgör en preliminär dagsljusbedömning av Farao 15. Denna specifika 
studie identifierar vilka rum (om några) som riskerar att ej uppnå BBR målet på DF ≥ 
1,0% eller fönsterarea kriteria AF.

1. METOD

Bedömningen i denna studie görs med hjälp av en tvåstegsmetod: (1) en beräkning 
av Vertical Sky Component (VSC) vilken indikerar mängden dagsljus som når byggna-
dernas fasader, dessutom av (2) en beräkning av dagsljusfaktorn och fönsterarea i de 
utvalda rummen. Följande rum anses vara de mest utsatta inom detta projekt.

Beräkningar tar hänsyn till omgivande ytors reflektionsförmåga, himlens ljushet, 
himmelsavskärmningen, fönstrens ljusgenomsläpplighet, omkringliggande byggnader 
och utvändiga skuggande byggnadsdelar, fasta skärmar etc. Beräkningarna är 
utförda med ‘Berkeley Laboratory’s Radiance software’ (Radiance) med ‘Grasshopper/
DIVA4Rhino. Renderingsmotorn ‘Radiance render engine’ är betraktad som 
‘industristandard’ mjukvara för fysiskt precis beräkning av ljus.

Beräkningsmodellerna av Farao 15 är uppbyggda utifrån Archicad fil från BAU 
Arkiteketer från 2020-04-22.

Följande parametrar har används:
Sky: -c  (corresponding to CIE overcast sky in gensky program for Radiance)

Radiance indata
-aa 0.1   -lw 0.001 
-ab 8    -dc 1
-ad 2048   -dp 32
-ar 2048   -dt 0.05
-as 1024   -ms 0.063
-dr 0   -lr 8
-ds 0.01   -st 0.01
-lr 12   -dj 0.65

ÖVRIGA
- Beräkningar är utförda 0.8 meter över färdigt golv
- Storlek på “analysnät” för beräkning är 30 cm x 30 cm
- Hänsyn har tagits till tjokleck av utvändiga väggar
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MATERIAL INDATA

GLAS LJUSTRANSMITTANS
Fönster
Mot gatan - Schablonvärde
Mot gården - Antagen

0.67
0.70

INVÄNDIG REFLEKTANS
Golv
Ljus ek - Antagen 0.50
Innerväggar
Vit - Schablonvärde 0.80
Undertak
Vit - Schablonvärde 0.85
Fönsterprofil Invändiga
Antagen 0.80

UTVÄNDIG REFLEKTANS
Fönsterprofil Utvändiga
Ljusgrå  - Antagen 0.50
Yttervägg
Schablonvärde 0.30

Balkonggolv

Schablonvärde 0.30

Balkong undersida
Antagen 0.70
Omkringliggande byggnader
Schablonvärde 0.30
Mark
Schablonvärde 0.20
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2. VSC - HUSKROPP OCH OMKRINGLIGGANDE BYGGNADER 

Diagrammen anger den andel av himmelsljuset som kommer från CIE overcast sky (mulen 
himmel) som träffar respektive fasad. Ett antagande kan därefter göras att fönster, vilka nås av 
ungefär < 10% VSC (visas med mörkblå färg i nedanstående diagram), kan har svårigheter att 
uppnå dagsljuskraven enligt BBR. 
 

BILD 1:  VSC mot söder.

BILD 2:  VSC mot nordöst.
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VSC - HUSKROPP OCH OMKRINGLIGGANDE BYGGNADER  (FORTS.)
 

BILD 3:  VSC mot nord.

BILD 4:  VSC mot nordöst.
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3. DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT

PLAN 02 - DEL 1 (1:200)
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DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)

PLAN 02 - DEL 2 (1:200)

DAGSLJUSFAKTOR  %

1.0
< 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
≥ 

9.0

LT 0.70

6 

Kv. Farao 15
Arenastaden, Solna Kommun

BBR Dagsljus 
Bedömning

2020-04-29

18082DKK

Paul Rogers,
Mihail Todorov

Therese Friedman

Fabege



BTA SAMMANSTÄLLNING

BTA GARAGE

BTA LJUS

BTA MÖRK

PLAN 0
PLAN 1

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
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535
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271

93
93
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105
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LOA Sammanställning per typ
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FÖRSKOLA
FÖRSKOLA

LOKAL
LOKAL
LOKAL
LOKAL
LOKAL
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PLAN 2

PLAN 1
PLAN 1
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391
719

1,110 m²
126
155
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191
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847 m²

1,957 m²

CYKELPARKERING

SKALA 1:400
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108 P-PLATSER
Behov för bostäder 0,5x167=83,5 p-pl
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PLAN 03 - DEL 1 (1:200)

DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)

DAGSLJUSFAKTOR  %

1.0
< 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
≥ 

9.0

LT 0.70

7 

Kv. Farao 15
Arenastaden, Solna Kommun

BBR Dagsljus 
Bedömning

2020-04-29

18082DKK

Paul Rogers,
Mihail Todorov

Therese Friedman

Fabege



BTA SAMMANSTÄLLNING

BTA GARAGE

BTA LJUS

BTA MÖRK

PLAN 0
PLAN 1

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
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PLAN 10
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PLAN 04 - DEL 1 (1:200)

DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)

DAGSLJUSFAKTOR  %
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Kv. Farao 15
Arenastaden, Solna Kommun

BBR Dagsljus 
Bedömning

2020-04-29

18082DKK

Paul Rogers,
Mihail Todorov

Therese Friedman

Fabege
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DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)

PLAN 04 - DEL 2 (1:200)
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Mihail Todorov

Therese Friedman

Fabege



DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)

RUM BESKR. AGOLV 
(m²)

ABALKONG 

(m²)
AGOLV+BALK. 

(m²)
AGLAS 
(m²)

AVSKV 
(°)

AFSIS_KRAV 
(%)

AF 
(%)

DF 
(%)

METOD BETYG

PLAN 02
1 sovrum 14.2 0.0 14.2 1.6 3 10.0 11.3 2.0 DF Godkänt
2 v-rum 21.6 3.1 24.7 2.1 4 10.0 8.4 1.4 DF Godkänt
3 matplats/kök 11.0 0.0 11.0 2.7 25 11.3 24.5 3.6 DF* Godkänt
4 sovrum 7.3 0.0 7.3 1.1 55 Avskv>45 15.1 1.0 DF Godkänt
5 1rok 21.5 0.0 21.5 3.1 55 Avskv>45 14.5 1.1 DF* Godkänt
6 sovrum 13.5 0.0 13.5 2.0 22 10.5 14.5 0.7 AF Godkänt
7 1rok 21.5 0.0 21.5 3.1 55 Avskv>45 14.5 1.0 DF* Godkänt
8 v-rum/kök/mat 19.7 2.7 22.4 2.7 12 10.0 12.2 0.8 AF Godkänt
9 sovrum 8.2 0.0 8.2 1.7 55 Avskv>45 20.5 1.1 DF* Godkänt
10 matplats/kök 14.6 0.0 14.6 1.7 55 Avskv>45 11.5 0.6 - Underkänt
11 v-rum 19.6 3.7 23.3 3.5 19 10.0 15.2 1.0 DF* Godkänt
12 sovrum 11.8 0.0 11.8 1.7 55 Avskv>45 14.2 0.8 - Underkänt
13 sovrum 9.1 0.0 9.1 1.6 27 11.8 17.1 1.3 DF Godkänt
14 sovrum 8.4 0.0 8.4 1.7 55 Avskv>45 20.1 0.8 - Underkänt
15 sovrum 13.0 2.0 15.0 1.6 28 12.1 10.3 0.6 - Underkänt
16 matplats/kök 11.3 0.0 11.3 1.7 55 Avskv>45 15.0 0.6 - Underkänt
17 v-rum 18.3 1.5 19.8 3.5 30 12.6 17.9 1.2 DF Godkänt
19 1rok 21.5 0.0 21.5 3.1 55 Avskv>45 14.5 0.8 - Underkänt
20 v-rum/kök/mat 19.7 2.7 22.4 2.7 37 14.2 12.2 0.7 - Underkänt
21 sovrum 8.1 0.0 8.1 1.7 55 Avskv>45 20.6 1.1 DF Godkänt
22 matplats/kök 14.6 0.0 14.6 1.7 55 Avskv>45 11.5 0.6 - Underkänt
23 v-rum 19.6 3.8 23.4 3.5 39 14.8 15.2 0.9 AF Godkänt
24 sovrum 11.8 0.0 11.8 1.7 55 Avskv>45 14.2 0.8 - Underkänt
25 sovrum 9.1 0.0 9.1 1.6 42 15.6 17.1 0.8 AF Godkänt
26 sovrum 14.5 3.8 18.3 3.1 46 Avskv>45 16.9 0.9 - Underkänt
27 v-rum/kök/mat 31.7 0.0 31.7 4.4 55 Avskv>45 14.0 0.9 - Underkänt
28 sovrum 7.4 0.0 7.4 1.7 49 Avskv>45 23.0 0.8 - Underkänt
29 sovrum 7.4 0.0 7.4 1.7 52 Avskv>45 22.9 0.9 - Underkänt
30 sovrum 14.0 0.5 14.5 2.1 14 Ej tillämplig 14.4 0.7 - Underkänt
31 sovrum 9.0 3.1 12.1 0.8 2 10.0 6.4 1.2 DF* Godkänt
32 matplats/kök 10.9 4.4 15.3 3.4 55 Avskv>45 22.3 0.9 - Underkänt
33 matplats/kök 14.4 0.0 14.4 2.2 82 Avskv>45 15.4 0.8 - Underkänt
34 v-rum 18.2 0.0 18.2 2.2 0 10.0 12.1 1.6 DF* Godkänt
35 v-rum 13.5 0.0 13.5 2.1 0 10.0 15.3 2.4 DF* Godkänt
36 sovrum 10.6 4.4 15.0 2.5 36 13.9 16.7 1.2 DF* Godkänt

*DF median
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DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)

RUM BESKR. AGOLV 
(m²)

ABALKONG 

(m²)
AGOLV+BALK. 

(m²)
AGLAS 
(m²)

AVSKV 
(°)

AFSIS_KRAV 
(%)

AF 
(%)

DF 
(%)

METOD BETYG

PLAN 03
37 1rok 23.1 0.0 23.1 2.3 13 Irreg. room 10.1 1.6 DF* Godkänt
38 v-rum 19.3 0.0 19.3 2.2 13 10.0 11.4 1.9 DF Godkänt
39 sovrum 8.0 0.0 8.0 1.2 14 10.0 14.6 2.0 DF Godkänt
40 1rok 23.1 0.0 23.1 2.2 14 Irreg. room 9.6 1.3 DF* Godkänt
41 sovrum 12.5 0.0 12.5 1.3 1 10.0 10.4 2.3 DF Godkänt
42 matplats/kök 13.9 0.0 13.9 1.3 13 10.0 9.3 1.7 DF Godkänt
43 sovrum 12.5 0.0 12.5 1.3 14 10.0 10.4 2.2 DF Godkänt
44 v-rum/kök/mat 24.3 0.0 24.3 1.3 14 Irreg. room 5.3 0.9 - Underkänt
45 sovrum 9.4 0.0 9.4 1.3 2 10.0 13.7 2.1 DF Godkänt
46 v-rum/kök/mat 26.0 0.0 26.0 2.2 1 depth>6m 8.5 1.2 DF Godkänt
47 sovrum 8.0 0.0 8.0 1.3 2 10.0 16.3 2.3 DF Godkänt
48 v-rum/kök/mat 24.3 0.0 24.3 2.2 2 Irreg. room 9.1 1.4 DF* Godkänt
49 sovrum 13.5 0.0 13.5 2.2 36 14.0 16.5 0.9 AF Godkänt
50 matplats/kök 13.9 0.0 13.9 2.2 11 10.0 15.8 2.8 DF Godkänt
51 v-rum/kök 28.8 0.0 28.8 3.4 2 10.0 11.7 1.3 DF Godkänt
52 sovrum 7.1 3.1 10.2 1.9 35 13.7 18.4 1.1 DF Godkänt
53 v-rum/kök/mat 27.6 3.8 31.4 5.6 36 Irreg. room 17.8 0.9 - Underkänt
54 1rok 18.3 3.8 22.1 5.0 33 13.3 22.8 1.3 DF* Godkänt
55 v-rum/kök/mat 27.6 3.7 31.3 5.6 31 Irreg. room 17.8 0.8 - Underkänt
56 sovrum 14.2 0.0 14.2 1.6 2 10.0 11.0 1.9 DF Godkänt
57 v-rum 21.4 0.0 21.4 4.4 6 10.0 20.6 4.1 DF* Godkänt
58 sovrum 6.8 0.0 6.8 1.7 38 14.4 24.7 1.0 DF Godkänt
59 sovrum 14.8 3.7 18.5 2.4 29 12.2 12.9 0.6 AF Godkänt
60 sovrum 8.5 0.0 8.5 1.0 0 10.0 12.2 1.9 DF Godkänt
61 v-rum 21.6 3.1 24.7 2.1 2 10.0 8.4 1.5 DF Godkänt
62 sovrum 7.6 0.0 7.6 1.6 39 14.8 21.3 0.7 AF Godkänt
63 matplats/kök 11.0 0.0 11.0 2.7 23 10.7 24.5 3.6 DF* Godkänt
64 sovrum 9.3 0.0 9.3 1.2 25 11.2 12.5 1.6 DF* Godkänt
65 sovrum 7.3 0.0 7.3 1.1 52 Avskv>45 15.1 1.0 DF Godkänt
66 sovrum 6.4 0.0 6.4 1.7 18 10.0 26.2 1.6 DF Godkänt
67 sovrum 15.0 0.0 15.0 2.2 25 11.4 14.7 1.8 DF* Godkänt
68 v-rum/kök/mat 29.6 1.9 31.5 4.7 22 10.5 15.0 0.8 AF Godkänt
69 1rok 21.5 0.0 21.5 3.1 52 Avskv>45 14.5 1.1 DF* Godkänt
70 sovrum 10.7 0.0 10.7 1.3 29 12.2 12.1 1.2 DF* Godkänt
71 sovrum 13.5 0.0 13.5 2.0 18 10.0 14.5 0.8 AF Godkänt
72 sovrum 11.7 1.7 13.4 2.9 35 13.6 22.0 1.2 DF* Godkänt
73 v-rum/kök/mat 34.0 0.0 34.0 4.3 35 depth>6m 12.6 0.9 - Underkänt
74 sovrum 13.5 1.9 15.4 2.3 60 Avskv>45 14.7 0.7 - Underkänt
75 1rok 21.5 0.0 21.5 3.1 52 Avskv>45 14.5 1.0 DF* Godkänt

*DF median
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DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)

RUM BESKR. AGOLV 
(m²)

ABALKONG 

(m²)
AGOLV+BALK. 

(m²)
AGLAS 
(m²)

AVSKV 
(°)

AFSIS_KRAV 
(%)

AF 
(%)

DF 
(%)

METOD BETYG

PLAN 03 (Forts.)
76 sovrum 8.2 1.7 9.9 1.0 72 Avskv>45 10.5 1.0 DF Godkänt
77 v-rum/kök/mat 19.7 2.7 22.4 2.7 9 10.0 12.2 0.9 AF Godkänt
78 v-rum 19.6 3.7 23.3 3.5 17 10.0 15.2 1.1 DF* Godkänt
79 sovrum 8.2 0.0 8.2 1.7 52 Avskv>45 20.5 1.1 DF* Godkänt
80 sovrum 9.1 0.0 9.1 1.6 25 11.2 17.1 1.5 DF Godkänt
81 matplats/kök 14.6 0.0 14.6 1.7 52 Avskv>45 11.5 0.6 - Underkänt
82 sovrum 13.0 2.0 15.0 1.6 26 11.5 10.3 0.7 - Underkänt
83 sovrum 11.8 0.0 11.8 1.7 52 Avskv>45 14.2 0.8 - Underkänt
84 sovrum 8.4 0.0 8.4 1.7 52 Avskv>45 20.1 0.8 - Underkänt
85 v-rum 18.3 1.5 19.8 3.5 28 11.9 17.9 1.3 DF Godkänt
86 matplats/kök 11.3 0.0 11.3 1.7 52 Avskv>45 15.0 0.6 - Underkänt
87 sovrum 11.0 0.0 11.0 2.1 30 12.4 19.0 1.1 DF Godkänt
88 1rok 21.5 0.0 21.5 3.1 52 Avskv>45 14.5 0.8 - Underkänt
89 v-rum/kök/mat 19.7 2.7 22.4 2.7 34 13.4 12.2 0.8 - Underkänt
90 sovrum 8.1 0.0 8.1 1.7 52 Avskv>45 20.6 1.1 DF Godkänt
91 v-rum 19.6 3.8 23.4 3.5 36 14.0 15.2 1.0 DF* Godkänt
92 matplats/kök 14.6 0.0 14.6 1.7 52 Avskv>45 11.5 0.6 - Underkänt
93 sovrum 9.1 0.0 9.1 1.6 39 14.8 17.1 0.9 AF Godkänt
94 sovrum 11.8 0.0 11.8 1.7 52 Avskv>45 14.2 0.8 - Underkänt
95 sovrum 14.5 3.8 18.3 3.1 43 15.6 16.9 1.0 DF Godkänt
96 sovrum 7.4 0.0 7.4 1.7 46 Avskv>45 23.0 0.9 - Underkänt
97 sovrum 7.4 0.0 7.4 1.7 48 Avskv>45 22.9 0.9 - Underkänt
98 v-rum/kök/mat 31.7 0.0 31.7 4.4 52 Avskv>45 14.0 0.9 - Underkänt
99 1rok 14.7 0.0 14.7 3.1 57 Avskv>45 20.9 1.1 DF* Godkänt
100 sovrum 14.0 0.5 14.5 2.1 12 - 14.4 0.8 - Underkänt
101 sovrum 9.0 3.1 12.1 0.8 1 10.0 6.4 1.3 DF* Godkänt
102 matplats/kök 14.4 0.0 14.4 2.2 80 Avskv>45 15.4 0.8 - Underkänt
103 matplats/kök 10.9 4.4 15.3 3.4 52 Avskv>45 22.3 0.9 - Underkänt
104 v-rum 18.2 0.0 18.2 2.2 0 10.0 12.1 1.6 DF* Godkänt
105 v-rum 13.5 0.0 13.5 2.1 0 10.0 15.3 2.4 DF* Godkänt
106 sovrum 10.6 4.4 15.0 2.5 33 13.4 16.7 1.2 DF* Godkänt
PLAN 04
107 1rok 23.1 0.0 23.1 2.3 12 Irreg. room 10.1 1.5 DF* Godkänt
108 v-rum 19.3 0.0 19.3 2.2 12 10.0 11.4 1.8 DF Godkänt
109 sovrum 8.0 0.0 8.0 1.2 12 10.0 14.6 1.9 DF Godkänt
110 1rok 23.1 0.0 23.1 2.2 12 Irreg. room 9.6 1.3 DF* Godkänt
111 sovrum 12.5 0.0 12.5 1.3 0 10.0 10.4 1.9 DF Godkänt
112 matplats/kök 13.9 0.0 13.9 1.3 12 10.0 9.3 1.6 DF Godkänt
113 sovrum 12.5 0.0 12.5 1.3 12 10.0 10.4 1.9 DF Godkänt

*DF median
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DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)

RUM BESKR. AGOLV 
(m²)

ABALKONG 

(m²)
AGOLV+BALK. 

(m²)
AGLAS 
(m²)

AVSKV 
(°)

AFSIS_KRAV 
(%)

AF 
(%)

DF 
(%)

METOD BETYG

PLAN 04 (Forts.)
114 v-rum/kök/mat 24.3 0.0 24.3 1.3 12 Irreg. room 5.3 0.9 - Underkänt
115 sovrum 9.4 0.0 9.4 1.3 0 10.0 13.7 2.0 DF Godkänt
116 v-rum/kök/mat 26.0 0.0 26.0 2.2 0 depth>6m 8.5 1.1 DF* Godkänt
117 sovrum 8.0 0.0 8.0 1.3 0 10.0 16.3 2.2 DF Godkänt
118 v-rum/kök/mat 24.3 0.0 24.3 2.2 0 Irreg. room 9.1 1.3 DF* Godkänt
119 sovrum 13.5 0.0 13.5 2.2 33 13.3 16.5 0.9 AF Godkänt
120 matplats/kök 13.9 0.0 13.9 2.2 10 10.0 15.8 2.6 DF* Godkänt
121 v-rum/kök 28.8 0.0 28.8 3.4 0 10.0 11.7 1.4 DF Godkänt
122 sovrum 7.1 3.1 10.2 1.9 33 13.2 18.4 1.3 DF Godkänt
123 v-rum/kök/mat 27.6 3.8 31.4 5.6 34 Irreg. room 17.8 1.0 DF* Godkänt
124 1rok 18.3 3.8 22.1 5.0 31 12.7 22.8 1.4 DF* Godkänt
125 v-rum/kök/mat 27.6 3.7 31.3 5.6 29 Irreg. room 17.8 0.9 - Underkänt
126 sovrum 14.2 0.0 14.2 1.6 0 10.0 11.0 2.0 DF Godkänt
127 v-rum 21.4 0.0 21.4 4.4 5 10.0 20.6 3.7 DF* Godkänt
128 sovrum 6.8 0.0 6.8 1.7 34 13.5 24.7 1.2 DF Godkänt
129 sovrum 14.8 3.7 18.5 2.4 27 11.8 12.9 0.7 AF Godkänt
130 sovrum 8.5 0.0 8.5 1.0 0 10.0 12.2 1.7 DF Godkänt
131 v-rum 21.6 3.1 24.7 2.1 0 10.0 8.4 1.6 DF Godkänt
132 sovrum 7.6 0.0 7.6 1.6 36 14.0 21.3 0.8 AF Godkänt
133 matplats/kök 11.0 0.0 11.0 2.7 21 10.1 24.5 3.8 DF* Godkänt
134 sovrum 9.3 0.0 9.3 1.2 20 10.0 12.5 1.5 DF* Godkänt
135 sovrum 7.3 0.0 7.3 1.1 48 Avskv>45 15.1 1.2 DF Godkänt
136 sovrum 6.4 0.0 6.4 1.7 15 10.0 26.2 1.8 DF Godkänt
137 sovrum 15.0 0.0 15.0 2.2 20 10.0 14.7 1.6 DF* Godkänt
138 v-rum/kök/mat 29.6 1.9 31.5 4.7 19 10.0 15.0 0.9 AF Godkänt
139 1rok 21.5 0.0 21.5 3.1 48 Avskv>45 14.5 1.2 DF* Godkänt
140 sovrum 10.7 0.0 10.7 1.2 21 10.2 10.9 1.1 DF* Godkänt
141 sovrum 13.5 0.0 13.5 2.0 15 10.0 14.5 1.0 DF Godkänt
142 sovrum 11.7 1.7 13.4 2.9 32 12.9 22.0 1.4 DF* Godkänt
143 v-rum/kök/mat 34.0 0.0 34.0 3.6 23 depth>6m 10.6 0.9 - Underkänt
144 sovrum 13.5 1.9 15.4 2.3 57 Avskv>45 14.7 0.7 - Underkänt
145 1rok 21.5 0.0 21.5 3.1 48 Avskv>45 14.5 1.0 DF* Godkänt
146 sovrum 8.2 1.7 9.9 2.2 80 Avskv>45 15.4 1.0 DF Godkänt
147 v-rum/kök/mat 19.7 2.7 22.4 2.7 6 10.0 12.2 1.0 DF* Godkänt
148 v-rum 19.6 3.7 23.3 3.5 15 10.0 15.2 1.3 DF* Godkänt
149 sovrum 8.2 0.0 8.2 1.7 48 Avskv>45 20.5 1.2 DF* Godkänt
150 sovrum 9.1 0.0 9.1 1.6 22 10.5 17.1 1.7 DF Godkänt
151 matplats/kök 14.6 0.0 14.6 1.7 48 Avskv>45 11.5 0.7 - Underkänt
152 sovrum 13.0 2.0 15.0 1.6 23 10.9 10.3 0.7 - Underkänt

*DF median
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DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)

RUM BESKR. AGOLV 
(m²)

ABALKONG 

(m²)
AGOLV+BALK. 

(m²)
AGLAS 
(m²)

AVSKV 
(°)

AFSIS_KRAV 
(%)

AF 
(%)

DF 
(%)

METOD BETYG

PLAN 04 (Forts.)
153 sovrum 11.8 0.0 11.8 1.7 48 Avskv>45 14.2 0.8 - Underkänt
154 sovrum 8.4 0.0 8.4 1.7 48 Avskv>45 20.1 0.9 - Underkänt
155 v-rum 18.3 1.5 19.8 3.5 25 11.2 17.9 1.5 DF Godkänt
156 matplats/kök 11.3 0.0 11.3 1.7 48 Avskv>45 15.0 0.7 - Underkänt
157 sovrum 11.0 0.0 11.0 2.1 26 11.6 19.0 1.2 DF Godkänt
158 1rok 21.5 0.0 21.5 3.1 48 Avskv>45 14.5 0.8 - Underkänt
159 v-rum/kök/ 19.7 2.7 22.4 2.7 30 12.6 12.2 0.9 - Underkänt
160 sovrum 8.1 0.0 8.1 1.7 48 Avskv>45 20.6 1.1 DF Godkänt
161 v-rum 19.6 3.8 23.4 3.5 33 13.2 15.2 1.1 DF Godkänt
162 matplats/kök 14.6 0.0 14.6 1.7 48 Avskv>45 11.5 0.6 - Underkänt
163 sovrum 9.1 0.0 9.1 1.6 35 13.9 17.1 0.9 AF Godkänt
164 sovrum 11.8 0.0 11.8 1.7 48 Avskv>45 14.2 0.8 - Underkänt
165 sovrum 14.5 3.8 18.3 3.1 39 14.8 16.9 1.1 DF* Godkänt
166 sovrum 7.4 0.0 7.4 1.7 43 15.6 23.0 1.0 DF Godkänt
167 sovrum 7.4 0.0 7.4 1.7 46 Avskv>45 22.9 1.0 DF Godkänt
168 v-rum/kök/ 31.7 0.0 31.7 4.4 48 Avskv>45 14.0 0.9 - Underkänt
169 1rok 14.7 0.0 14.7 3.1 54 Avskv>45 20.9 1.2 DF* Godkänt
170 sovrum 14.0 0.5 14.5 2.1 10 - 14.4 0.9 - Underkänt
171 sovrum 9.0 3.1 12.1 0.8 0 10.0 6.4 1.4 DF* Godkänt
172 matplats/kök 14.4 0.0 14.4 2.2 78 Avskv>45 15.4 0.8 - Underkänt
173 matplats/kök 10.9 4.4 15.3 3.4 48 Avskv>45 22.3 0.9 - Underkänt
174 v-rum 18.2 0.0 18.2 2.2 0 10.0 12.1 1.6 DF* Godkänt
175 v-rum 13.5 0.0 13.5 2.1 0 10.0 15.3 2.5 DF* Godkänt
176 sovrum 10.6 3.0 13.6 2.5 31 12.8 18.4 1.2 DF* Godkänt

*DF median
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BTA SAMMANSTÄLLNING

BTA GARAGE

BTA LJUS

BTA MÖRK

PLAN 0
PLAN 1

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12
PLAN 13

PLAN 0
PLAN 1
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 13

1,564
1,602

3,167 m²

1,634
1,826
1,883
1,883
1,883
1,883
1,654

896
313
313
313
313
258

15,050 m²

1,738
297

34
30
59

2,158 m²

20,374 m²

BOA SAMMANSTÄLLNING

1 RoK

2 RoK

3 RoK

4 RoK

5 RoK

PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12
PLAN 13

PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12

PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12
PLAN 13

PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12
PLAN 13

PLAN 7

4
7
7
7
7
8
2
1
1
1
1
1

47

2
8
8
8
8
5
3
1
1
1
1

46

3
5
5
5
5
4
2
1
1
1
1
1

34

3
6
6
6
6
4
3
1
1
1
1
1

39

1
1

167

120
206
206
206
206
253

54
25
25
25
25
25

1,376 m²

94
395
395
395
395
244
139

46
46
46
46

2,242 m²

217
367
367
367
367
285
149

74
74
74
74
74

2,486 m²

271
535
535
535
535
368
271

93
93
93
93
93

3,513 m²

105
105 m²

9,722 m²

LOA Sammanställning per typ

BOSTÄDER A
FÖRSKOLA
FÖRSKOLA

LOKAL
LOKAL
LOKAL
LOKAL
LOKAL

PLAN 1
PLAN 2

PLAN 1
PLAN 1
PLAN 1
PLAN 1
PLAN 1

391
719

1,110 m²
126
155
177
191
198

847 m²

1,957 m²

CYKELPARKERING

SKALA 1:400

0 5 10 15 20 30 40
METER

108 P-PLATSER
Behov för bostäder 0,5x167=83,5 p-pl
Överskott 24 p-pl

(BOA+LOA)/BTA (EXKL. GARAGE)
11679/17129=0,682

VARAV ELNÄTSTATION 79 M²

DM

TM

TM

DM

TM

DM

DM

DM

TM

TM

TM

DM

F0
1

F02

F03

F04

F05

F0
6

F07

F08
F09

F11

F10

916.9 m2

942.7 m2

FÖRSKOLEGÅRD

BOSTADSGÅRD9135

9135

BTA LJUS
846.5 m²

BTA LJUS
979.4 m²

3 RoK
68.1 m²

4 RoK
88.8 m²

1 RoK
29.2 m²

1 RoK
31.9 m²

2 RoK
46.3 m²

4 RoK
92.9 m²

3 RoK
73.5 m²

4 RoK
88.8 m²

1 RoK
29.2 m²

2 RoK
47.7 m²

1 RoK
29.2 m²

FÖRSKOLA
718.8 m²

FRD LGH
16.9 m²

FRD LGH
25.2 m²

3 RoK
75.6 m²

DP KV. KAIRO  MFL   I     BOSTADSKVARTER    I     PLAN 2 GÅRDSPLAN     I     27/04/2020     I    SKALA 1:400 I A3-FORMAT

26

25 24

23
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21

27

19
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13 12

11 10

9
8
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4

3
2

1
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3233
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4. SAMMANFATTNING
PLAN 02 (1:350)

DF ≥ 1.0% or 

AF ≥ AFSIS_KRAV

DF = 0.8 - 0.9%

DF = 0.6 - 0.7%

DF ≤ 0.5%

AF < 10%

GODKÄNT

UNDERKÄNT

!

16 
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Bedömning
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Fabege



BTA SAMMANSTÄLLNING

BTA GARAGE

BTA LJUS

BTA MÖRK

PLAN 0
PLAN 1

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12
PLAN 13

PLAN 0
PLAN 1
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 13

1,564
1,602

3,167 m²

1,634
1,826
1,883
1,883
1,883
1,883
1,654

896
313
313
313
313
258

15,050 m²

1,738
297

34
30
59

2,158 m²

20,374 m²

BOA SAMMANSTÄLLNING

1 RoK

2 RoK

3 RoK

4 RoK

5 RoK

PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12
PLAN 13

PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12

PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12
PLAN 13

PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10
PLAN 11
PLAN 12
PLAN 13

PLAN 7

4
7
7
7
7
8
2
1
1
1
1
1

47

2
8
8
8
8
5
3
1
1
1
1

46

3
5
5
5
5
4
2
1
1
1
1
1

34

3
6
6
6
6
4
3
1
1
1
1
1

39

1
1

167

120
206
206
206
206
253

54
25
25
25
25
25

1,376 m²

94
395
395
395
395
244
139

46
46
46
46

2,242 m²

217
367
367
367
367
285
149

74
74
74
74
74

2,486 m²

271
535
535
535
535
368
271

93
93
93
93
93

3,513 m²

105
105 m²

9,722 m²

LOA Sammanställning per typ

BOSTÄDER A
FÖRSKOLA
FÖRSKOLA

LOKAL
LOKAL
LOKAL
LOKAL
LOKAL

PLAN 1
PLAN 2

PLAN 1
PLAN 1
PLAN 1
PLAN 1
PLAN 1

391
719

1,110 m²
126
155
177
191
198

847 m²

1,957 m²

CYKELPARKERING

SKALA 1:400

0 5 10 15 20 30 40
METER

108 P-PLATSER
Behov för bostäder 0,5x167=83,5 p-pl
Överskott 24 p-pl

(BOA+LOA)/BTA (EXKL. GARAGE)
11679/17129=0,682

VARAV ELNÄTSTATION 79 M²

DM

D
M

D
M

TM

TM

DM

D
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Informationen i denna rapport bör endast användas för avsett syfte och vi tar inte ansvar för om någon 
annan än den avsedda mottagaren av informationen förlitar sig på denna. Vi strävar efter att bidra 
med korrekt information men tar inte ansvar för att informationen är aktuell i framtiden vid förändrade 
förutsättningar, vi har vidare baserat rådgivningen endast på information vi har fått oss tillhanda och tar 
inget ansvar för fel som beror på information som inte kommit oss tillhanda

5. SAMMANFATTNING 

Dagsljusbedömningen för kv Farao 15 påbörjades i mars, 2020. I originalstudien från 2020-
03-04 var det 112 rum av de 189 rummen som testades som inte klarade dagsljuskravet. Av 
dessa rum, hade 104 stycken en dagsljusfaktor ≤ 0,5%. 

Ett flertal optimeringar har genomförts under de senaste veckorna med syfte att förbättra 
dagsljuset i byggnaden.  

- Av de 175 rum som testades, är det 53 rum som inte uppfyller rekommendationerna i allmänt 
råd enligt kapitel 6:322 Dagsljus (totalt för huset, är det uppskattat att 83 rum inte uppfyller 
rekommendationerna i allmänt råd enligt kapitel 6:322 Dagsljus).

- Av de 64 lägenheterna med rum som ej klarar kraven har alla förutom 5 lägenheter (3 stk 1 
Rok och 2 stk. 4 Rok) minst ett rum som klarar BBR-kraven. 

- Sett till de rum som inte når BBR kraven är det 37 som med endast en liten marginal missar 
målet. Dessa rum kan betraktas som fullgoda avseende dagsljus. Skillnaden i ett resultat på 
DF 0.8% och 1.0% är svår att uppfatta i verkligheten.

- Av de 53 rum som testades som inte når BBR kraven, är 22 sovrum och mörkare sovrum 
uppfattas av många som en boendekvalitet. 
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6. MOTIVERING TILL MINDRE AVVIKELSER (BBR 6:322)

- Det är ovanligt att alla vistelesrum i ett nybyggt bostadshus uppfyller kraven enligt det 
allmänna rådet. Problemet är särskilt vanligt i planer med stadskvarter. En SBUF-studie som 
släpps i slutet av December 2018 visar att av 74 byggnader som testades i det befintliga bo-
stadsbeståndet är det endast 5 som klarar BBR-kraven i alla rum. Av de cirka 14 000 rum som 
testades är det ca: 40 % av rummen som inte klarar dagens BBR dagsljuskrav – detta utan att 
dessa bostäder skulle vara olämpliga för bostadsändamål. Det nuvarande BBR-kravet måste 
därför användas med försiktighet och hänsyn tas till bostaden som helhet, rumsfunktion och 
dagljusöppningars storlek och placering. 

- I en ny rapport framtagen av Kommittén för Modernare byggregler påpekas att kraven på 
dagsljus för bostäder i BBR inte anses som relevanta i samtliga utrymmen i en bostad och 
ifrågasattes när det gäller matlagning och sovutrymme. Även deltagarna i referensgruppen 
menade att det i utrymme för matlagning och sovalkov inte är lika viktigt med direkt dagsljus-
insläpp som i övriga rum. Om dessa utrymmen exkluderas kommer ett antal icke godkända 
rum bli något färre.

- Det ska noteras att den manuella beräkningsmetod som Löfberg anger är den beräknings-
metod för dagsljusfaktorn som BBR fortfarande hänvisar till och den manuella metoden ger 
ofta högre dagsljusfaktor än med datorberäkning.
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	1. METOD
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	Bedömningen i denna studie görs med hjälp av en tvåstegsmetod: (1) en beräkning 
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	-ds 0.01   -st 0.01
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	2. VSC - HUSKROPP OCH OMKRINGLIGGANDE BYGGNADER 
	2. VSC - HUSKROPP OCH OMKRINGLIGGANDE BYGGNADER 
	2. VSC - HUSKROPP OCH OMKRINGLIGGANDE BYGGNADER 

	Diagrammen anger den andel av himmelsljuset som kommer från CIE overcast sky (mulen 
	Diagrammen anger den andel av himmelsljuset som kommer från CIE overcast sky (mulen 
	himmel) som träffar respektive fasad. Ett antagande kan därefter göras att fönster, vilka nås av 
	ungefär < 10% VSC (visas med mörkblå färg i nedanstående diagram), kan har svårigheter att 
	uppnå dagsljuskraven enligt BBR.
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	BILD 1:  VSC mot söder.
	BILD 1:  VSC mot söder.
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	BILD 2:  VSC mot nordöst.
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	VSC - HUSKROPP OCH OMKRINGLIGGANDE BYGGNADER  (FORTS.)
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	BILD 3:  VSC mot nord.
	BILD 3:  VSC mot nord.
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	Ej tillämplig


	14.4
	14.4
	14.4


	0.7
	0.7
	0.7


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	31
	31
	31
	31


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	9.0
	9.0
	9.0


	3.1
	3.1
	3.1


	12.1
	12.1
	12.1


	0.8
	0.8
	0.8


	2
	2
	2


	10.0
	10.0
	10.0


	6.4
	6.4
	6.4


	1.2
	1.2
	1.2


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	32
	32
	32
	32


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	10.9
	10.9
	10.9


	4.4
	4.4
	4.4


	15.3
	15.3
	15.3


	3.4
	3.4
	3.4


	55
	55
	55


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	22.3
	22.3
	22.3


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	33
	33
	33
	33


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	14.4
	14.4
	14.4


	0.0
	0.0
	0.0


	14.4
	14.4
	14.4


	2.2
	2.2
	2.2


	82
	82
	82


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	15.4
	15.4
	15.4


	0.8
	0.8
	0.8


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	34
	34
	34
	34


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	18.2
	18.2
	18.2


	0.0
	0.0
	0.0


	18.2
	18.2
	18.2


	2.2
	2.2
	2.2


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	12.1
	12.1
	12.1


	1.6
	1.6
	1.6


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	35
	35
	35
	35


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	13.5
	13.5
	13.5


	0.0
	0.0
	0.0


	13.5
	13.5
	13.5


	2.1
	2.1
	2.1


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	15.3
	15.3
	15.3


	2.4
	2.4
	2.4


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	36
	36
	36
	36


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	10.6
	10.6
	10.6


	4.4
	4.4
	4.4


	15.0
	15.0
	15.0


	2.5
	2.5
	2.5


	36
	36
	36


	13.9
	13.9
	13.9


	16.7
	16.7
	16.7


	1.2
	1.2
	1.2


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt






	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)
	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)
	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)


	*DF median
	*DF median
	*DF median


	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 


	BESKR.
	BESKR.
	BESKR.


	A
	A
	A
	GOLV
	 
	(m²)


	A
	A
	A
	BALKONG 
	(m²)


	A
	A
	A
	GOLV+BALK. 

	(m²)
	(m²)


	A
	A
	A
	GLAS
	 
	(m²)


	AVSKV 
	AVSKV 
	AVSKV 
	(°)


	AF
	AF
	AF
	SIS_KRAV
	 
	(%)


	AF 
	AF 
	AF 

	(%)
	(%)


	DF 
	DF 
	DF 
	(%)


	METOD
	METOD
	METOD


	BETYG
	BETYG
	BETYG



	PLAN 03
	PLAN 03
	PLAN 03
	PLAN 03



	37
	37
	37
	37


	1rok
	1rok
	1rok


	23.1
	23.1
	23.1


	0.0
	0.0
	0.0


	23.1
	23.1
	23.1


	2.3
	2.3
	2.3


	13
	13
	13


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	10.1
	10.1
	10.1


	1.6
	1.6
	1.6


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	38
	38
	38
	38


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	19.3
	19.3
	19.3


	0.0
	0.0
	0.0


	19.3
	19.3
	19.3


	2.2
	2.2
	2.2


	13
	13
	13


	10.0
	10.0
	10.0


	11.4
	11.4
	11.4


	1.9
	1.9
	1.9


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	39
	39
	39
	39


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.0
	8.0
	8.0


	0.0
	0.0
	0.0


	8.0
	8.0
	8.0


	1.2
	1.2
	1.2


	14
	14
	14


	10.0
	10.0
	10.0


	14.6
	14.6
	14.6


	2.0
	2.0
	2.0


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	40
	40
	40
	40


	1rok
	1rok
	1rok


	23.1
	23.1
	23.1


	0.0
	0.0
	0.0


	23.1
	23.1
	23.1


	2.2
	2.2
	2.2


	14
	14
	14


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	9.6
	9.6
	9.6


	1.3
	1.3
	1.3


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	41
	41
	41
	41


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	12.5
	12.5
	12.5


	0.0
	0.0
	0.0


	12.5
	12.5
	12.5


	1.3
	1.3
	1.3


	1
	1
	1


	10.0
	10.0
	10.0


	10.4
	10.4
	10.4


	2.3
	2.3
	2.3


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	42
	42
	42
	42


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	13.9
	13.9
	13.9


	0.0
	0.0
	0.0


	13.9
	13.9
	13.9


	1.3
	1.3
	1.3


	13
	13
	13


	10.0
	10.0
	10.0


	9.3
	9.3
	9.3


	1.7
	1.7
	1.7


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	43
	43
	43
	43


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	12.5
	12.5
	12.5


	0.0
	0.0
	0.0


	12.5
	12.5
	12.5


	1.3
	1.3
	1.3


	14
	14
	14


	10.0
	10.0
	10.0


	10.4
	10.4
	10.4


	2.2
	2.2
	2.2


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	44
	44
	44
	44


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	24.3
	24.3
	24.3


	0.0
	0.0
	0.0


	24.3
	24.3
	24.3


	1.3
	1.3
	1.3


	14
	14
	14


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	5.3
	5.3
	5.3


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	45
	45
	45
	45


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	9.4
	9.4
	9.4


	0.0
	0.0
	0.0


	9.4
	9.4
	9.4


	1.3
	1.3
	1.3


	2
	2
	2


	10.0
	10.0
	10.0


	13.7
	13.7
	13.7


	2.1
	2.1
	2.1


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	46
	46
	46
	46


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	26.0
	26.0
	26.0


	0.0
	0.0
	0.0


	26.0
	26.0
	26.0


	2.2
	2.2
	2.2


	1
	1
	1


	depth>6m
	depth>6m
	depth>6m


	8.5
	8.5
	8.5


	1.2
	1.2
	1.2


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	47
	47
	47
	47


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.0
	8.0
	8.0


	0.0
	0.0
	0.0


	8.0
	8.0
	8.0


	1.3
	1.3
	1.3


	2
	2
	2


	10.0
	10.0
	10.0


	16.3
	16.3
	16.3


	2.3
	2.3
	2.3


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	48
	48
	48
	48


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	24.3
	24.3
	24.3


	0.0
	0.0
	0.0


	24.3
	24.3
	24.3


	2.2
	2.2
	2.2


	2
	2
	2


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	9.1
	9.1
	9.1


	1.4
	1.4
	1.4


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	49
	49
	49
	49


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	13.5
	13.5
	13.5


	0.0
	0.0
	0.0


	13.5
	13.5
	13.5


	2.2
	2.2
	2.2


	36
	36
	36


	14.0
	14.0
	14.0


	16.5
	16.5
	16.5


	0.9
	0.9
	0.9


	AF
	AF
	AF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	50
	50
	50
	50


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	13.9
	13.9
	13.9


	0.0
	0.0
	0.0


	13.9
	13.9
	13.9


	2.2
	2.2
	2.2


	11
	11
	11


	10.0
	10.0
	10.0


	15.8
	15.8
	15.8


	2.8
	2.8
	2.8


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	51
	51
	51
	51


	v-rum/kök
	v-rum/kök
	v-rum/kök


	28.8
	28.8
	28.8


	0.0
	0.0
	0.0


	28.8
	28.8
	28.8


	3.4
	3.4
	3.4


	2
	2
	2


	10.0
	10.0
	10.0


	11.7
	11.7
	11.7


	1.3
	1.3
	1.3


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	52
	52
	52
	52


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	7.1
	7.1
	7.1


	3.1
	3.1
	3.1


	10.2
	10.2
	10.2


	1.9
	1.9
	1.9


	35
	35
	35


	13.7
	13.7
	13.7


	18.4
	18.4
	18.4


	1.1
	1.1
	1.1


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	53
	53
	53
	53


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	27.6
	27.6
	27.6


	3.8
	3.8
	3.8


	31.4
	31.4
	31.4


	5.6
	5.6
	5.6


	36
	36
	36


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	17.8
	17.8
	17.8


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	54
	54
	54
	54


	1rok
	1rok
	1rok


	18.3
	18.3
	18.3


	3.8
	3.8
	3.8


	22.1
	22.1
	22.1


	5.0
	5.0
	5.0


	33
	33
	33


	13.3
	13.3
	13.3


	22.8
	22.8
	22.8


	1.3
	1.3
	1.3


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	55
	55
	55
	55


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	27.6
	27.6
	27.6


	3.7
	3.7
	3.7


	31.3
	31.3
	31.3


	5.6
	5.6
	5.6


	31
	31
	31


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	17.8
	17.8
	17.8


	0.8
	0.8
	0.8


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	56
	56
	56
	56


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	14.2
	14.2
	14.2


	0.0
	0.0
	0.0


	14.2
	14.2
	14.2


	1.6
	1.6
	1.6


	2
	2
	2


	10.0
	10.0
	10.0


	11.0
	11.0
	11.0


	1.9
	1.9
	1.9


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	57
	57
	57
	57


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	21.4
	21.4
	21.4


	0.0
	0.0
	0.0


	21.4
	21.4
	21.4


	4.4
	4.4
	4.4


	6
	6
	6


	10.0
	10.0
	10.0


	20.6
	20.6
	20.6


	4.1
	4.1
	4.1


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	58
	58
	58
	58


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	6.8
	6.8
	6.8


	0.0
	0.0
	0.0


	6.8
	6.8
	6.8


	1.7
	1.7
	1.7


	38
	38
	38


	14.4
	14.4
	14.4


	24.7
	24.7
	24.7


	1.0
	1.0
	1.0


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	59
	59
	59
	59


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	14.8
	14.8
	14.8


	3.7
	3.7
	3.7


	18.5
	18.5
	18.5


	2.4
	2.4
	2.4


	29
	29
	29


	12.2
	12.2
	12.2


	12.9
	12.9
	12.9


	0.6
	0.6
	0.6


	AF
	AF
	AF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	60
	60
	60
	60


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.5
	8.5
	8.5


	0.0
	0.0
	0.0


	8.5
	8.5
	8.5


	1.0
	1.0
	1.0


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	12.2
	12.2
	12.2


	1.9
	1.9
	1.9


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	61
	61
	61
	61


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	21.6
	21.6
	21.6


	3.1
	3.1
	3.1


	24.7
	24.7
	24.7


	2.1
	2.1
	2.1


	2
	2
	2


	10.0
	10.0
	10.0


	8.4
	8.4
	8.4


	1.5
	1.5
	1.5


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	62
	62
	62
	62


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	7.6
	7.6
	7.6


	0.0
	0.0
	0.0


	7.6
	7.6
	7.6


	1.6
	1.6
	1.6


	39
	39
	39


	14.8
	14.8
	14.8


	21.3
	21.3
	21.3


	0.7
	0.7
	0.7


	AF
	AF
	AF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	63
	63
	63
	63


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	11.0
	11.0
	11.0


	0.0
	0.0
	0.0


	11.0
	11.0
	11.0


	2.7
	2.7
	2.7


	23
	23
	23


	10.7
	10.7
	10.7


	24.5
	24.5
	24.5


	3.6
	3.6
	3.6


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	64
	64
	64
	64


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	9.3
	9.3
	9.3


	0.0
	0.0
	0.0


	9.3
	9.3
	9.3


	1.2
	1.2
	1.2


	25
	25
	25


	11.2
	11.2
	11.2


	12.5
	12.5
	12.5


	1.6
	1.6
	1.6


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	65
	65
	65
	65


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	7.3
	7.3
	7.3


	0.0
	0.0
	0.0


	7.3
	7.3
	7.3


	1.1
	1.1
	1.1


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	15.1
	15.1
	15.1


	1.0
	1.0
	1.0


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	66
	66
	66
	66


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	6.4
	6.4
	6.4


	0.0
	0.0
	0.0


	6.4
	6.4
	6.4


	1.7
	1.7
	1.7


	18
	18
	18


	10.0
	10.0
	10.0


	26.2
	26.2
	26.2


	1.6
	1.6
	1.6


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	67
	67
	67
	67


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	15.0
	15.0
	15.0


	0.0
	0.0
	0.0


	15.0
	15.0
	15.0


	2.2
	2.2
	2.2


	25
	25
	25


	11.4
	11.4
	11.4


	14.7
	14.7
	14.7


	1.8
	1.8
	1.8


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	68
	68
	68
	68


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	29.6
	29.6
	29.6


	1.9
	1.9
	1.9


	31.5
	31.5
	31.5


	4.7
	4.7
	4.7


	22
	22
	22


	10.5
	10.5
	10.5


	15.0
	15.0
	15.0


	0.8
	0.8
	0.8


	AF
	AF
	AF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	69
	69
	69
	69


	1rok
	1rok
	1rok


	21.5
	21.5
	21.5


	0.0
	0.0
	0.0


	21.5
	21.5
	21.5


	3.1
	3.1
	3.1


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.5
	14.5
	14.5


	1.1
	1.1
	1.1


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	70
	70
	70
	70


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	10.7
	10.7
	10.7


	0.0
	0.0
	0.0


	10.7
	10.7
	10.7


	1.3
	1.3
	1.3


	29
	29
	29


	12.2
	12.2
	12.2


	12.1
	12.1
	12.1


	1.2
	1.2
	1.2


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	71
	71
	71
	71


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	13.5
	13.5
	13.5


	0.0
	0.0
	0.0


	13.5
	13.5
	13.5


	2.0
	2.0
	2.0


	18
	18
	18


	10.0
	10.0
	10.0


	14.5
	14.5
	14.5


	0.8
	0.8
	0.8


	AF
	AF
	AF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	72
	72
	72
	72


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	11.7
	11.7
	11.7


	1.7
	1.7
	1.7


	13.4
	13.4
	13.4


	2.9
	2.9
	2.9


	35
	35
	35


	13.6
	13.6
	13.6


	22.0
	22.0
	22.0


	1.2
	1.2
	1.2


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	73
	73
	73
	73


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	34.0
	34.0
	34.0


	0.0
	0.0
	0.0


	34.0
	34.0
	34.0


	4.3
	4.3
	4.3


	35
	35
	35


	depth>6m
	depth>6m
	depth>6m


	12.6
	12.6
	12.6


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	74
	74
	74
	74


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	13.5
	13.5
	13.5


	1.9
	1.9
	1.9


	15.4
	15.4
	15.4


	2.3
	2.3
	2.3


	60
	60
	60


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.7
	14.7
	14.7


	0.7
	0.7
	0.7


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	75
	75
	75
	75


	1rok
	1rok
	1rok


	21.5
	21.5
	21.5


	0.0
	0.0
	0.0


	21.5
	21.5
	21.5


	3.1
	3.1
	3.1


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.5
	14.5
	14.5


	1.0
	1.0
	1.0


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt






	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)
	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)
	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)


	*DF median
	*DF median
	*DF median


	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 


	BESKR.
	BESKR.
	BESKR.


	A
	A
	A
	GOLV
	 
	(m²)


	A
	A
	A
	BALKONG 
	(m²)


	A
	A
	A
	GOLV+BALK. 

	(m²)
	(m²)


	A
	A
	A
	GLAS
	 
	(m²)


	AVSKV 
	AVSKV 
	AVSKV 
	(°)


	AF
	AF
	AF
	SIS_KRAV
	 
	(%)


	AF 
	AF 
	AF 

	(%)
	(%)


	DF 
	DF 
	DF 
	(%)


	METOD
	METOD
	METOD


	BETYG
	BETYG
	BETYG



	PLAN 03 (Forts.)
	PLAN 03 (Forts.)
	PLAN 03 (Forts.)
	PLAN 03 (Forts.)



	76
	76
	76
	76


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.2
	8.2
	8.2


	1.7
	1.7
	1.7


	9.9
	9.9
	9.9


	1.0
	1.0
	1.0


	72
	72
	72


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	10.5
	10.5
	10.5


	1.0
	1.0
	1.0


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	77
	77
	77
	77


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	19.7
	19.7
	19.7


	2.7
	2.7
	2.7


	22.4
	22.4
	22.4


	2.7
	2.7
	2.7


	9
	9
	9


	10.0
	10.0
	10.0


	12.2
	12.2
	12.2


	0.9
	0.9
	0.9


	AF
	AF
	AF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	78
	78
	78
	78


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	19.6
	19.6
	19.6


	3.7
	3.7
	3.7


	23.3
	23.3
	23.3


	3.5
	3.5
	3.5


	17
	17
	17


	10.0
	10.0
	10.0


	15.2
	15.2
	15.2


	1.1
	1.1
	1.1


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	79
	79
	79
	79


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.2
	8.2
	8.2


	0.0
	0.0
	0.0


	8.2
	8.2
	8.2


	1.7
	1.7
	1.7


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	20.5
	20.5
	20.5


	1.1
	1.1
	1.1


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	80
	80
	80
	80


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	9.1
	9.1
	9.1


	0.0
	0.0
	0.0


	9.1
	9.1
	9.1


	1.6
	1.6
	1.6


	25
	25
	25


	11.2
	11.2
	11.2


	17.1
	17.1
	17.1


	1.5
	1.5
	1.5


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	81
	81
	81
	81


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	14.6
	14.6
	14.6


	0.0
	0.0
	0.0


	14.6
	14.6
	14.6


	1.7
	1.7
	1.7


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	11.5
	11.5
	11.5


	0.6
	0.6
	0.6


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	82
	82
	82
	82


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	13.0
	13.0
	13.0


	2.0
	2.0
	2.0


	15.0
	15.0
	15.0


	1.6
	1.6
	1.6


	26
	26
	26


	11.5
	11.5
	11.5


	10.3
	10.3
	10.3


	0.7
	0.7
	0.7


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	83
	83
	83
	83


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	11.8
	11.8
	11.8


	0.0
	0.0
	0.0


	11.8
	11.8
	11.8


	1.7
	1.7
	1.7


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.2
	14.2
	14.2


	0.8
	0.8
	0.8


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	84
	84
	84
	84


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.4
	8.4
	8.4


	0.0
	0.0
	0.0


	8.4
	8.4
	8.4


	1.7
	1.7
	1.7


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	20.1
	20.1
	20.1


	0.8
	0.8
	0.8


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	85
	85
	85
	85


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	18.3
	18.3
	18.3


	1.5
	1.5
	1.5


	19.8
	19.8
	19.8


	3.5
	3.5
	3.5


	28
	28
	28


	11.9
	11.9
	11.9


	17.9
	17.9
	17.9


	1.3
	1.3
	1.3


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	86
	86
	86
	86


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	11.3
	11.3
	11.3


	0.0
	0.0
	0.0


	11.3
	11.3
	11.3


	1.7
	1.7
	1.7


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	15.0
	15.0
	15.0


	0.6
	0.6
	0.6


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	87
	87
	87
	87


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	11.0
	11.0
	11.0


	0.0
	0.0
	0.0


	11.0
	11.0
	11.0


	2.1
	2.1
	2.1


	30
	30
	30


	12.4
	12.4
	12.4


	19.0
	19.0
	19.0


	1.1
	1.1
	1.1


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	88
	88
	88
	88


	1rok
	1rok
	1rok


	21.5
	21.5
	21.5


	0.0
	0.0
	0.0


	21.5
	21.5
	21.5


	3.1
	3.1
	3.1


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.5
	14.5
	14.5


	0.8
	0.8
	0.8


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	89
	89
	89
	89


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	19.7
	19.7
	19.7


	2.7
	2.7
	2.7


	22.4
	22.4
	22.4


	2.7
	2.7
	2.7


	34
	34
	34


	13.4
	13.4
	13.4


	12.2
	12.2
	12.2


	0.8
	0.8
	0.8


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	90
	90
	90
	90


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.1
	8.1
	8.1


	0.0
	0.0
	0.0


	8.1
	8.1
	8.1


	1.7
	1.7
	1.7


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	20.6
	20.6
	20.6


	1.1
	1.1
	1.1


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	91
	91
	91
	91


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	19.6
	19.6
	19.6


	3.8
	3.8
	3.8


	23.4
	23.4
	23.4


	3.5
	3.5
	3.5


	36
	36
	36


	14.0
	14.0
	14.0


	15.2
	15.2
	15.2


	1.0
	1.0
	1.0


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	92
	92
	92
	92


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	14.6
	14.6
	14.6


	0.0
	0.0
	0.0


	14.6
	14.6
	14.6


	1.7
	1.7
	1.7


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	11.5
	11.5
	11.5


	0.6
	0.6
	0.6


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	93
	93
	93
	93


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	9.1
	9.1
	9.1


	0.0
	0.0
	0.0


	9.1
	9.1
	9.1


	1.6
	1.6
	1.6


	39
	39
	39


	14.8
	14.8
	14.8


	17.1
	17.1
	17.1


	0.9
	0.9
	0.9


	AF
	AF
	AF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	94
	94
	94
	94


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	11.8
	11.8
	11.8


	0.0
	0.0
	0.0


	11.8
	11.8
	11.8


	1.7
	1.7
	1.7


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.2
	14.2
	14.2


	0.8
	0.8
	0.8


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	95
	95
	95
	95


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	14.5
	14.5
	14.5


	3.8
	3.8
	3.8


	18.3
	18.3
	18.3


	3.1
	3.1
	3.1


	43
	43
	43


	15.6
	15.6
	15.6


	16.9
	16.9
	16.9


	1.0
	1.0
	1.0


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	96
	96
	96
	96


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	7.4
	7.4
	7.4


	0.0
	0.0
	0.0


	7.4
	7.4
	7.4


	1.7
	1.7
	1.7


	46
	46
	46


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	23.0
	23.0
	23.0


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	97
	97
	97
	97


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	7.4
	7.4
	7.4


	0.0
	0.0
	0.0


	7.4
	7.4
	7.4


	1.7
	1.7
	1.7


	48
	48
	48


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	22.9
	22.9
	22.9


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	98
	98
	98
	98


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	31.7
	31.7
	31.7


	0.0
	0.0
	0.0


	31.7
	31.7
	31.7


	4.4
	4.4
	4.4


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.0
	14.0
	14.0


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	99
	99
	99
	99


	1rok
	1rok
	1rok


	14.7
	14.7
	14.7


	0.0
	0.0
	0.0


	14.7
	14.7
	14.7


	3.1
	3.1
	3.1


	57
	57
	57


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	20.9
	20.9
	20.9


	1.1
	1.1
	1.1


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	100
	100
	100
	100


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	14.0
	14.0
	14.0


	0.5
	0.5
	0.5


	14.5
	14.5
	14.5


	2.1
	2.1
	2.1


	12
	12
	12


	-
	-
	-


	14.4
	14.4
	14.4


	0.8
	0.8
	0.8


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	101
	101
	101
	101


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	9.0
	9.0
	9.0


	3.1
	3.1
	3.1


	12.1
	12.1
	12.1


	0.8
	0.8
	0.8


	1
	1
	1


	10.0
	10.0
	10.0


	6.4
	6.4
	6.4


	1.3
	1.3
	1.3


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	102
	102
	102
	102


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	14.4
	14.4
	14.4


	0.0
	0.0
	0.0


	14.4
	14.4
	14.4


	2.2
	2.2
	2.2


	80
	80
	80


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	15.4
	15.4
	15.4


	0.8
	0.8
	0.8


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	103
	103
	103
	103


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	10.9
	10.9
	10.9


	4.4
	4.4
	4.4


	15.3
	15.3
	15.3


	3.4
	3.4
	3.4


	52
	52
	52


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	22.3
	22.3
	22.3


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	104
	104
	104
	104


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	18.2
	18.2
	18.2


	0.0
	0.0
	0.0


	18.2
	18.2
	18.2


	2.2
	2.2
	2.2


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	12.1
	12.1
	12.1


	1.6
	1.6
	1.6


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	105
	105
	105
	105


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	13.5
	13.5
	13.5


	0.0
	0.0
	0.0


	13.5
	13.5
	13.5


	2.1
	2.1
	2.1


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	15.3
	15.3
	15.3


	2.4
	2.4
	2.4


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	106
	106
	106
	106


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	10.6
	10.6
	10.6


	4.4
	4.4
	4.4


	15.0
	15.0
	15.0


	2.5
	2.5
	2.5


	33
	33
	33


	13.4
	13.4
	13.4


	16.7
	16.7
	16.7


	1.2
	1.2
	1.2


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	PLAN 04
	PLAN 04
	PLAN 04
	PLAN 04



	107
	107
	107
	107


	1rok
	1rok
	1rok


	23.1
	23.1
	23.1


	0.0
	0.0
	0.0


	23.1
	23.1
	23.1


	2.3
	2.3
	2.3


	12
	12
	12


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	10.1
	10.1
	10.1


	1.5
	1.5
	1.5


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	108
	108
	108
	108


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	19.3
	19.3
	19.3


	0.0
	0.0
	0.0


	19.3
	19.3
	19.3


	2.2
	2.2
	2.2


	12
	12
	12


	10.0
	10.0
	10.0


	11.4
	11.4
	11.4


	1.8
	1.8
	1.8


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	109
	109
	109
	109


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.0
	8.0
	8.0


	0.0
	0.0
	0.0


	8.0
	8.0
	8.0


	1.2
	1.2
	1.2


	12
	12
	12


	10.0
	10.0
	10.0


	14.6
	14.6
	14.6


	1.9
	1.9
	1.9


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	110
	110
	110
	110


	1rok
	1rok
	1rok


	23.1
	23.1
	23.1


	0.0
	0.0
	0.0


	23.1
	23.1
	23.1


	2.2
	2.2
	2.2


	12
	12
	12


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	9.6
	9.6
	9.6


	1.3
	1.3
	1.3


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	111
	111
	111
	111


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	12.5
	12.5
	12.5


	0.0
	0.0
	0.0


	12.5
	12.5
	12.5


	1.3
	1.3
	1.3


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	10.4
	10.4
	10.4


	1.9
	1.9
	1.9


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	112
	112
	112
	112


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	13.9
	13.9
	13.9


	0.0
	0.0
	0.0


	13.9
	13.9
	13.9


	1.3
	1.3
	1.3


	12
	12
	12


	10.0
	10.0
	10.0


	9.3
	9.3
	9.3


	1.6
	1.6
	1.6


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	113
	113
	113
	113


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	12.5
	12.5
	12.5


	0.0
	0.0
	0.0


	12.5
	12.5
	12.5


	1.3
	1.3
	1.3


	12
	12
	12


	10.0
	10.0
	10.0


	10.4
	10.4
	10.4


	1.9
	1.9
	1.9


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt






	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)
	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)
	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)


	*DF median
	*DF median
	*DF median


	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 


	BESKR.
	BESKR.
	BESKR.


	A
	A
	A
	GOLV
	 
	(m²)


	A
	A
	A
	BALKONG 
	(m²)


	A
	A
	A
	GOLV+BALK. 

	(m²)
	(m²)


	A
	A
	A
	GLAS
	 
	(m²)


	AVSKV 
	AVSKV 
	AVSKV 
	(°)


	AF
	AF
	AF
	SIS_KRAV
	 
	(%)


	AF 
	AF 
	AF 

	(%)
	(%)


	DF 
	DF 
	DF 
	(%)


	METOD
	METOD
	METOD


	BETYG
	BETYG
	BETYG



	PLAN 04 (Forts.)
	PLAN 04 (Forts.)
	PLAN 04 (Forts.)
	PLAN 04 (Forts.)



	114
	114
	114
	114


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	24.3
	24.3
	24.3


	0.0
	0.0
	0.0


	24.3
	24.3
	24.3


	1.3
	1.3
	1.3


	12
	12
	12


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	5.3
	5.3
	5.3


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	115
	115
	115
	115


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	9.4
	9.4
	9.4


	0.0
	0.0
	0.0


	9.4
	9.4
	9.4


	1.3
	1.3
	1.3


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	13.7
	13.7
	13.7


	2.0
	2.0
	2.0


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	116
	116
	116
	116


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	26.0
	26.0
	26.0


	0.0
	0.0
	0.0


	26.0
	26.0
	26.0


	2.2
	2.2
	2.2


	0
	0
	0


	depth>6m
	depth>6m
	depth>6m


	8.5
	8.5
	8.5


	1.1
	1.1
	1.1


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	117
	117
	117
	117


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.0
	8.0
	8.0


	0.0
	0.0
	0.0


	8.0
	8.0
	8.0


	1.3
	1.3
	1.3


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	16.3
	16.3
	16.3


	2.2
	2.2
	2.2


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	118
	118
	118
	118


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	24.3
	24.3
	24.3


	0.0
	0.0
	0.0


	24.3
	24.3
	24.3


	2.2
	2.2
	2.2


	0
	0
	0


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	9.1
	9.1
	9.1


	1.3
	1.3
	1.3


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	119
	119
	119
	119


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	13.5
	13.5
	13.5


	0.0
	0.0
	0.0


	13.5
	13.5
	13.5


	2.2
	2.2
	2.2


	33
	33
	33


	13.3
	13.3
	13.3


	16.5
	16.5
	16.5


	0.9
	0.9
	0.9


	AF
	AF
	AF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	120
	120
	120
	120


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	13.9
	13.9
	13.9


	0.0
	0.0
	0.0


	13.9
	13.9
	13.9


	2.2
	2.2
	2.2


	10
	10
	10


	10.0
	10.0
	10.0


	15.8
	15.8
	15.8


	2.6
	2.6
	2.6


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	121
	121
	121
	121


	v-rum/kök
	v-rum/kök
	v-rum/kök


	28.8
	28.8
	28.8


	0.0
	0.0
	0.0


	28.8
	28.8
	28.8


	3.4
	3.4
	3.4


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	11.7
	11.7
	11.7


	1.4
	1.4
	1.4


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	122
	122
	122
	122


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	7.1
	7.1
	7.1


	3.1
	3.1
	3.1


	10.2
	10.2
	10.2


	1.9
	1.9
	1.9


	33
	33
	33


	13.2
	13.2
	13.2


	18.4
	18.4
	18.4


	1.3
	1.3
	1.3


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	123
	123
	123
	123


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	27.6
	27.6
	27.6


	3.8
	3.8
	3.8


	31.4
	31.4
	31.4


	5.6
	5.6
	5.6


	34
	34
	34


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	17.8
	17.8
	17.8


	1.0
	1.0
	1.0


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	124
	124
	124
	124


	1rok
	1rok
	1rok


	18.3
	18.3
	18.3


	3.8
	3.8
	3.8


	22.1
	22.1
	22.1


	5.0
	5.0
	5.0


	31
	31
	31


	12.7
	12.7
	12.7


	22.8
	22.8
	22.8


	1.4
	1.4
	1.4


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	125
	125
	125
	125


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	27.6
	27.6
	27.6


	3.7
	3.7
	3.7


	31.3
	31.3
	31.3


	5.6
	5.6
	5.6


	29
	29
	29


	Irreg. room
	Irreg. room
	Irreg. room


	17.8
	17.8
	17.8


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	126
	126
	126
	126


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	14.2
	14.2
	14.2


	0.0
	0.0
	0.0


	14.2
	14.2
	14.2


	1.6
	1.6
	1.6


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	11.0
	11.0
	11.0


	2.0
	2.0
	2.0


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	127
	127
	127
	127


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	21.4
	21.4
	21.4


	0.0
	0.0
	0.0


	21.4
	21.4
	21.4


	4.4
	4.4
	4.4


	5
	5
	5


	10.0
	10.0
	10.0


	20.6
	20.6
	20.6


	3.7
	3.7
	3.7


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	128
	128
	128
	128


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	6.8
	6.8
	6.8


	0.0
	0.0
	0.0


	6.8
	6.8
	6.8


	1.7
	1.7
	1.7


	34
	34
	34


	13.5
	13.5
	13.5


	24.7
	24.7
	24.7


	1.2
	1.2
	1.2


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	129
	129
	129
	129


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	14.8
	14.8
	14.8


	3.7
	3.7
	3.7


	18.5
	18.5
	18.5


	2.4
	2.4
	2.4


	27
	27
	27


	11.8
	11.8
	11.8


	12.9
	12.9
	12.9


	0.7
	0.7
	0.7


	AF
	AF
	AF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	130
	130
	130
	130


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.5
	8.5
	8.5


	0.0
	0.0
	0.0


	8.5
	8.5
	8.5


	1.0
	1.0
	1.0


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	12.2
	12.2
	12.2


	1.7
	1.7
	1.7


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	131
	131
	131
	131


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	21.6
	21.6
	21.6


	3.1
	3.1
	3.1


	24.7
	24.7
	24.7


	2.1
	2.1
	2.1


	0
	0
	0


	10.0
	10.0
	10.0


	8.4
	8.4
	8.4


	1.6
	1.6
	1.6


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	132
	132
	132
	132


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	7.6
	7.6
	7.6


	0.0
	0.0
	0.0


	7.6
	7.6
	7.6


	1.6
	1.6
	1.6


	36
	36
	36


	14.0
	14.0
	14.0


	21.3
	21.3
	21.3


	0.8
	0.8
	0.8


	AF
	AF
	AF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	133
	133
	133
	133


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	11.0
	11.0
	11.0


	0.0
	0.0
	0.0


	11.0
	11.0
	11.0


	2.7
	2.7
	2.7


	21
	21
	21


	10.1
	10.1
	10.1


	24.5
	24.5
	24.5


	3.8
	3.8
	3.8


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	134
	134
	134
	134


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	9.3
	9.3
	9.3


	0.0
	0.0
	0.0


	9.3
	9.3
	9.3


	1.2
	1.2
	1.2


	20
	20
	20


	10.0
	10.0
	10.0


	12.5
	12.5
	12.5


	1.5
	1.5
	1.5


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	135
	135
	135
	135


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	7.3
	7.3
	7.3


	0.0
	0.0
	0.0


	7.3
	7.3
	7.3


	1.1
	1.1
	1.1


	48
	48
	48


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	15.1
	15.1
	15.1


	1.2
	1.2
	1.2


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	136
	136
	136
	136


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	6.4
	6.4
	6.4


	0.0
	0.0
	0.0


	6.4
	6.4
	6.4


	1.7
	1.7
	1.7


	15
	15
	15


	10.0
	10.0
	10.0


	26.2
	26.2
	26.2


	1.8
	1.8
	1.8


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	137
	137
	137
	137


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	15.0
	15.0
	15.0


	0.0
	0.0
	0.0


	15.0
	15.0
	15.0


	2.2
	2.2
	2.2


	20
	20
	20


	10.0
	10.0
	10.0


	14.7
	14.7
	14.7


	1.6
	1.6
	1.6


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	138
	138
	138
	138


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	29.6
	29.6
	29.6


	1.9
	1.9
	1.9


	31.5
	31.5
	31.5


	4.7
	4.7
	4.7


	19
	19
	19


	10.0
	10.0
	10.0


	15.0
	15.0
	15.0


	0.9
	0.9
	0.9


	AF
	AF
	AF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	139
	139
	139
	139


	1rok
	1rok
	1rok


	21.5
	21.5
	21.5


	0.0
	0.0
	0.0


	21.5
	21.5
	21.5


	3.1
	3.1
	3.1


	48
	48
	48


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.5
	14.5
	14.5


	1.2
	1.2
	1.2


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	140
	140
	140
	140


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	10.7
	10.7
	10.7


	0.0
	0.0
	0.0


	10.7
	10.7
	10.7


	1.2
	1.2
	1.2


	21
	21
	21


	10.2
	10.2
	10.2


	10.9
	10.9
	10.9


	1.1
	1.1
	1.1


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	141
	141
	141
	141


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	13.5
	13.5
	13.5


	0.0
	0.0
	0.0


	13.5
	13.5
	13.5


	2.0
	2.0
	2.0


	15
	15
	15


	10.0
	10.0
	10.0


	14.5
	14.5
	14.5


	1.0
	1.0
	1.0


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	142
	142
	142
	142


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	11.7
	11.7
	11.7


	1.7
	1.7
	1.7


	13.4
	13.4
	13.4


	2.9
	2.9
	2.9


	32
	32
	32


	12.9
	12.9
	12.9


	22.0
	22.0
	22.0


	1.4
	1.4
	1.4


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	143
	143
	143
	143


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	34.0
	34.0
	34.0


	0.0
	0.0
	0.0


	34.0
	34.0
	34.0


	3.6
	3.6
	3.6


	23
	23
	23


	depth>6m
	depth>6m
	depth>6m


	10.6
	10.6
	10.6


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	144
	144
	144
	144


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	13.5
	13.5
	13.5


	1.9
	1.9
	1.9


	15.4
	15.4
	15.4


	2.3
	2.3
	2.3


	57
	57
	57


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.7
	14.7
	14.7


	0.7
	0.7
	0.7


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	145
	145
	145
	145


	1rok
	1rok
	1rok


	21.5
	21.5
	21.5


	0.0
	0.0
	0.0


	21.5
	21.5
	21.5


	3.1
	3.1
	3.1


	48
	48
	48


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.5
	14.5
	14.5


	1.0
	1.0
	1.0


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	146
	146
	146
	146


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.2
	8.2
	8.2


	1.7
	1.7
	1.7


	9.9
	9.9
	9.9


	2.2
	2.2
	2.2


	80
	80
	80


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	15.4
	15.4
	15.4


	1.0
	1.0
	1.0


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	147
	147
	147
	147


	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat
	v-rum/kök/mat


	19.7
	19.7
	19.7


	2.7
	2.7
	2.7


	22.4
	22.4
	22.4


	2.7
	2.7
	2.7


	6
	6
	6


	10.0
	10.0
	10.0


	12.2
	12.2
	12.2


	1.0
	1.0
	1.0


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	148
	148
	148
	148


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	19.6
	19.6
	19.6


	3.7
	3.7
	3.7


	23.3
	23.3
	23.3


	3.5
	3.5
	3.5


	15
	15
	15


	10.0
	10.0
	10.0


	15.2
	15.2
	15.2


	1.3
	1.3
	1.3


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	149
	149
	149
	149


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.2
	8.2
	8.2


	0.0
	0.0
	0.0


	8.2
	8.2
	8.2


	1.7
	1.7
	1.7


	48
	48
	48


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	20.5
	20.5
	20.5


	1.2
	1.2
	1.2


	DF*
	DF*
	DF*


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	150
	150
	150
	150


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	9.1
	9.1
	9.1


	0.0
	0.0
	0.0


	9.1
	9.1
	9.1


	1.6
	1.6
	1.6


	22
	22
	22


	10.5
	10.5
	10.5


	17.1
	17.1
	17.1


	1.7
	1.7
	1.7


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	151
	151
	151
	151


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	14.6
	14.6
	14.6


	0.0
	0.0
	0.0


	14.6
	14.6
	14.6


	1.7
	1.7
	1.7


	48
	48
	48


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	11.5
	11.5
	11.5


	0.7
	0.7
	0.7


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	152
	152
	152
	152


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	13.0
	13.0
	13.0


	2.0
	2.0
	2.0


	15.0
	15.0
	15.0


	1.6
	1.6
	1.6


	23
	23
	23


	10.9
	10.9
	10.9


	10.3
	10.3
	10.3


	0.7
	0.7
	0.7


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt






	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)
	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)
	DAGSLJUSFAKTOR/ FÖNSTERAREA RESULTAT (FORTS)


	*DF median
	*DF median
	*DF median


	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 
	RUM 


	BESKR.
	BESKR.
	BESKR.


	A
	A
	A
	GOLV
	 
	(m²)


	A
	A
	A
	BALKONG 
	(m²)


	A
	A
	A
	GOLV+BALK. 

	(m²)
	(m²)


	A
	A
	A
	GLAS
	 
	(m²)


	AVSKV 
	AVSKV 
	AVSKV 
	(°)


	AF
	AF
	AF
	SIS_KRAV
	 
	(%)


	AF 
	AF 
	AF 

	(%)
	(%)


	DF 
	DF 
	DF 
	(%)


	METOD
	METOD
	METOD


	BETYG
	BETYG
	BETYG



	PLAN 04 (Forts.)
	PLAN 04 (Forts.)
	PLAN 04 (Forts.)
	PLAN 04 (Forts.)



	153
	153
	153
	153


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	11.8
	11.8
	11.8


	0.0
	0.0
	0.0


	11.8
	11.8
	11.8


	1.7
	1.7
	1.7


	48
	48
	48


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.2
	14.2
	14.2


	0.8
	0.8
	0.8


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	154
	154
	154
	154


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.4
	8.4
	8.4


	0.0
	0.0
	0.0


	8.4
	8.4
	8.4


	1.7
	1.7
	1.7


	48
	48
	48


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	20.1
	20.1
	20.1


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	155
	155
	155
	155


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	18.3
	18.3
	18.3


	1.5
	1.5
	1.5


	19.8
	19.8
	19.8


	3.5
	3.5
	3.5


	25
	25
	25


	11.2
	11.2
	11.2


	17.9
	17.9
	17.9


	1.5
	1.5
	1.5


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	156
	156
	156
	156


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	11.3
	11.3
	11.3


	0.0
	0.0
	0.0


	11.3
	11.3
	11.3


	1.7
	1.7
	1.7


	48
	48
	48


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	15.0
	15.0
	15.0


	0.7
	0.7
	0.7


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	157
	157
	157
	157


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	11.0
	11.0
	11.0


	0.0
	0.0
	0.0


	11.0
	11.0
	11.0


	2.1
	2.1
	2.1


	26
	26
	26


	11.6
	11.6
	11.6


	19.0
	19.0
	19.0


	1.2
	1.2
	1.2


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	158
	158
	158
	158


	1rok
	1rok
	1rok


	21.5
	21.5
	21.5


	0.0
	0.0
	0.0


	21.5
	21.5
	21.5


	3.1
	3.1
	3.1


	48
	48
	48


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	14.5
	14.5
	14.5


	0.8
	0.8
	0.8


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	159
	159
	159
	159


	v-rum/kök/
	v-rum/kök/
	v-rum/kök/


	19.7
	19.7
	19.7


	2.7
	2.7
	2.7


	22.4
	22.4
	22.4


	2.7
	2.7
	2.7


	30
	30
	30


	12.6
	12.6
	12.6


	12.2
	12.2
	12.2


	0.9
	0.9
	0.9


	-
	-
	-


	Underkänt
	Underkänt
	Underkänt



	160
	160
	160
	160


	sovrum
	sovrum
	sovrum


	8.1
	8.1
	8.1


	0.0
	0.0
	0.0


	8.1
	8.1
	8.1


	1.7
	1.7
	1.7


	48
	48
	48


	Avskv>45
	Avskv>45
	Avskv>45


	20.6
	20.6
	20.6


	1.1
	1.1
	1.1


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	161
	161
	161
	161


	v-rum
	v-rum
	v-rum


	19.6
	19.6
	19.6


	3.8
	3.8
	3.8


	23.4
	23.4
	23.4


	3.5
	3.5
	3.5


	33
	33
	33


	13.2
	13.2
	13.2


	15.2
	15.2
	15.2


	1.1
	1.1
	1.1


	DF
	DF
	DF


	Godkänt
	Godkänt
	Godkänt



	162
	162
	162
	162


	matplats/kök
	matplats/kök
	matplats/kök


	14.6
	14.6
	14.6


	0.0
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	Dagsljusbedömningen för kv Farao 15 påbörjades i mars, 2020. I originalstudien från 2020-
	Dagsljusbedömningen för kv Farao 15 påbörjades i mars, 2020. I originalstudien från 2020-
	03-04 var det 112 rum av de 189 rummen som testades som inte klarade dagsljuskravet. Av 
	dessa rum, hade 104 stycken en dagsljusfaktor ≤ 0,5%. 

	Ett flertal optimeringar har genomförts under de senaste veckorna med syfte att förbättra 
	Ett flertal optimeringar har genomförts under de senaste veckorna med syfte att förbättra 
	dagsljuset i byggnaden. 
	 

	- Av de 175 rum som testades, är det 53 rum som inte uppfyller rekommendationerna i allmänt 
	- Av de 175 rum som testades, är det 53 rum som inte uppfyller rekommendationerna i allmänt 
	råd enligt kapitel 6:322 Dagsljus (
	totalt för huset, är det uppskattat att 83 rum inte uppfyller 
	rekommendationerna i allmänt råd enligt kapitel 6:322 Dagsljus).

	- Av de 64 lägenheterna med rum som ej klarar kraven har alla förutom 5 lägenheter (3 stk 1 
	- Av de 64 lägenheterna med rum som ej klarar kraven har alla förutom 5 lägenheter (3 stk 1 
	Rok och 2 stk. 4 Rok) minst ett rum som klarar BBR-kraven. 

	- Sett till de rum som inte når BBR kraven är det 37 som med endast en liten marginal missar 
	- Sett till de rum som inte når BBR kraven är det 37 som med endast en liten marginal missar 
	målet. Dessa rum kan betraktas som fullgoda avseende dagsljus. Skillnaden i ett resultat på 
	DF 0.8% och 1.0% är svår att uppfatta i verkligheten.

	- Av de 53 rum som testades som inte når BBR kraven,
	- Av de 53 rum som testades som inte når BBR kraven,
	 ä
	r 
	22 
	sovrum och mörkare sovrum 
	uppfattas av många som en boendekvalitet. 


	Informationen i denna rapport bör endast användas för avsett syfte och vi tar inte ansvar för om någon 
	Informationen i denna rapport bör endast användas för avsett syfte och vi tar inte ansvar för om någon 
	Informationen i denna rapport bör endast användas för avsett syfte och vi tar inte ansvar för om någon 
	annan än den avsedda mottagaren av informationen förlitar sig på denna. Vi strävar efter att bidra 
	med korrekt information men tar inte ansvar för att informationen är aktuell i framtiden vid förändrade 
	förutsättningar, vi har vidare baserat rådgivningen endast på information vi har fått oss tillhanda och tar 
	inget ansvar för fel som beror på information som inte kommit oss tillhanda
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	6. MOTIVERING TILL MINDRE AVVIKELSER (BBR 6:322)
	6. MOTIVERING TILL MINDRE AVVIKELSER (BBR 6:322)

	- Det är ovanligt att alla vistelesrum i ett nybyggt bostadshus uppfyller kraven enligt det 
	- Det är ovanligt att alla vistelesrum i ett nybyggt bostadshus uppfyller kraven enligt det 
	allmänna rådet. Problemet är särskilt vanligt i planer med stadskvarter. En SBUF-studie som 
	släpps i slutet av December 2018 visar att av 74 byggnader som testades i det befintliga bo
	-
	stadsbeståndet är det endast 5 som klarar BBR-kraven i alla rum. Av de cirka 14 000 rum som 
	testades är det ca: 40 % av rummen som inte klarar dagens BBR dagsljuskrav – detta utan att 
	dessa bostäder skulle vara olämpliga för bostadsändamål. Det nuvarande BBR-kravet måste 
	därför användas med försiktighet och hänsyn tas till bostaden som helhet, rumsfunktion och 
	dagljusöppningars storlek och placering. 

	- I en ny rapport framtagen av Kommittén för Modernare byggregler påpekas att kraven på 
	- I en ny rapport framtagen av Kommittén för Modernare byggregler påpekas att kraven på 
	dagsljus för bostäder i BBR inte anses som relevanta i samtliga utrymmen i en bostad och 
	ifrågasattes när det gäller matlagning och sovutrymme. Även deltagarna i referensgruppen 
	menade att det i utrymme för matlagning och sovalkov inte är lika viktigt med direkt dagsljus
	-
	insläpp som i övriga rum. Om dessa utrymmen exkluderas kommer ett antal icke godkända 
	rum bli något färre.

	- D
	- D
	et ska noteras att den manuella beräkningsmetod som Löfberg anger är den beräknings
	-
	metod för dagsljusfaktorn som BBR fortfarande hänvisar till och den manuella metoden ger 
	ofta högre dagsljusfaktor än med datorberäkning.
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